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1. Результаты расчета экономической эффективности инвестиций реконструкции котельной БВГ
Таблица 1.1
[image: image2.emf]2026 2027 2028 2029 2030

1Покупка котельного агрегата 2КВм-3,0 К 4123,0 https://arcus.pro

2

Доставка котла и блока вспомогательного 

оборудования

412,3 10% от п. I п.п. 1

3

Монтаж котла и блока вспомогательного 

оборудования

206,2 5% от п. I п.п. 1

4

Пуско-наладка котла и блока 

вспомогательного оборудования

618,5 15% от п. I п.п. 1

5

Покупка насосного оборудования (Насосы 1 

ого контура)

2Wilo-il 200/315-37/2 975,0 http://www.wilo.ru

6

Доставка насосноко оборудования (Сетевые 

насосы)

97,5 10% от п. I п.п. 5

7

Монтаж насосноко оборудования (Сетевые 

насосы)

48,8 5% от п. I п.п. 5

8Покупка Теплообменника контур ТУСМ 2 НН25Е 859,7 Приложение 4

9Даставка Теплообменника контур ТУСМ 86,0 10% от п. II п.п. 8

10Монтаж Теплообменника контур ТУСМ 43,0 5% от п. II п.п. 8

11

Покупка насосного оборудования (Сетевые 

насосы контур ТУСМ)

2Wilo-il 125/300-15/4 552,9 http://www.wilo.ru

12

Доставка насосноко оборудования (Сетевые 

насосы)

55,3 10% от п. II п.п. 8

13

Монтаж насосноко оборудования (Сетевые 

насосы)

27,6 5% от п. II п.п. 8

14

Покупка Теплообменника контур БВГ и № 

12

2 НН62 3059,4 Приложение 4

15

Даставка Теплообменника контур БВГ и № 

12

305,9 10% от п. III п.п. 14

16Монтаж Теплообменника контур БВГ и № 12 153,0 5% от п. III п.п. 14

17

Покупка насосного оборудования (Сетевые 

насосы  контур БВГ и № 12)

2Wilo-il 150/305-30/4 775,0 http://www.wilo.ru

18

Доставка насосноко оборудования (Сетевые 

насосы контур БВГ и № 12)

77,5 10% от п. III п.п. 17

19

Монтаж насосноко оборудования (Сетевые 

насосы контур БВГ и № 12)

38,8 5% от п. III п.п. 17

20

Покупка насосного оборудования 

(Подпиточные насосы контур БВГ и № 12)

2Wilo-il 50/140-3/2 135,0 http://www.wilo.ru

21

Доставка насосноко оборудования 

(Подпиточные насосы)

13,5 10% от п. III п.п. 17

22

Монтаж насосноко оборудования 

(Подпиточные насосы)

6,8 5% от п. III п.п. 17

23Покупка Теплообменника контур ГВС 2НН09 385,1 Приложение 4

24Даставка Теплообменника контур ГВС 38,5 10% от п. IV п.п. 23

25Монтаж Теплообменника контур ГВС 19,3 5% от п. IV п.п. 23

26

Покупка насосного оборудования (Сетевые 

насосы  контур ГВС)

2Wilo-il 80/190-15/2 300,0 http://www.wilo.ru

27

Доставка насосноко оборудования (Сетевые 

насосы контур ГВС)

30,0 10% от п. IV п.п. 26

28

Монтаж насосноко оборудования (Сетевые 

насосы контур ГВС)

15,0 5% от п. IV п.п. 26

29

Покупка насосного оборудования 

(Подпиточные насосы контур ГВС)

2Wilo-il 40/200-7,5/2 280,0 http://www.wilo.ru

30

Доставка насосноко оборудования 

(Подпиточные насосы)

28,0 10% от п. IV п.п. 29

31

Монтаж насосноко оборудования 

(Подпиточные насосы)

14,0 5% от п. IV п.п. 29

I 32Проектные работы 1884,6 1884,6 1884,6

9% от от 

стоимости 

оборудовония

33

34 29445,2 14846,9 3249,0 9129,6 2219,7 0,0http://www.wilo.ru

1

Строительство и перекладка участков 

тепловой сети 

2347,9 2347,9 Приложение 4

2Наладка тепловой сети 806,6 806,6 Приложение 4

2

3

Строительство и перекладка участков 

тепловой сети 

5066,1 5066,1 Приложение 4

4Наладка тепловой сети 2808,4 2808,4 Приложение 4

Строительство  участков сети ГВС 2600,7 2600,7 2600,7 Приложение 4

Строительство сети ГВС и перекладка 

участков тепловой сети 

8901,5 8901,5 Приложение 4

Наладка тепловой сети 1873,5 1873,5 Приложение 4

5

6 24404,7 3154,5 7874,5 2600,7 10775

53849,9 14846,9 6403,5 17004,1 4820,4 10775,0

10775,0



V

3154,5



II

III

7874,5



9129,6



Ввод в эксплуатацию 

IV



2219,7



3249,0



12962,3



2242,5

I

II

III

IV



690,0

644,0

ИТОГО, тыс. руб



ИТОГО, тыс.руб

Реконструкция котельной БВГ

10719,8

1271,7

Тепловые сети (строительство и реконструкция)



№ очереди



№п/п

Ввод в эксплуатацию 

ИТОГО, тыс.руб

Наименование работ Марка

Цена, 

тыс.руб.

Стоимость, 

тыс.руб.

Колич

есво

Ввод в эксплуатацию (Присоединение Жилого фонда котельной НГЧВ)

Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной ТУСМ)

1977,3

7036,6

1782,5

310,5

Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной № 12)

885,7


Таблица 1.2

[image: image3.emf]2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0 0 0 0 0 0 0,637 0,768 0,464 0,784 0

1

Присоединенная нагрузка 

котельной, Гкал

2,901 2,901 2,901 2,901 2,901 2,901 3,538 4,306 4,77 5,554 5,554

3

Установленная тепловая 

мощность котельной,Гкал

6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46

4

Установленная 

электрическая мощность 

котельной (по 

оборудованию) , кВт

77 77 77 77 77 77 92 115 137 159 159

1

Годовой расход тепла на 

отопление, Гкал/год

9408,7 9408,7 9408,7 9408,7 9408,7 9408,7 11474,6 13965,4 15470,3 18013,0 18013,0

2Годовой расход топлива 4614,8 4614,8 4614,8 4614,8 4220,9 4220,9 5147,7 6265,1 6940,2 8080,9 8080,9

3

Расход э/э на собственные 

нужды

310464 310464 310464 310464 310464 310464 370944 463680 552384 641088 641088

Капиталовложения  по 

годам инвестиционного 

периода, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,85 6,40 17,00 4,82 10,78 0,00

9

 С нарастающим итогом, 

млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,85 21,25 38,25 43,07 53,85 0,00

1

Цена 1 тонны топлива с 

учетом доставки, руб

1830,0 1906,9 1986,9 2070,4 2157,4 2248,0 2342,4 2440,8 2543,3 2650,1 2761,4

2Цена 1 кВт э/э, руб 5,99 6,24 6,50 6,78 7,06 7,36 7,67 7,99 8,32 8,67 9,04

3

Коэф. учитываюший 

потери топлива при 

разгруске

4

Переменные издержки на 

э/э, тыс.руб

1859,7 1937,8 2019,2 2104,0 2192,3 2284,4 2844,1 3704,4 4598,4 5561,0 5794,6

5

Переменные издержки на 

выработку т/э, тыс.руб

8867,3 8867,3 8867,3 8867,3 8110,4 8110,4 9891,2 12038,4 13335,6 15527,4 15527,4

6Итого, тыс.руб 10727,0 10805,1 10886,5 10971,3 10302,7 10394,8 12735,3 15742,8 17934,0 21088,4 21322,0

1

норма амортизационных 

отчислений 

2

средняя месячная 

заработная  плата, руб

3

единый социальный налог, 

%

4Штатный коэффициент 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5

норма эксплуатационных 

издержек

6

Производственные 

издержки на амортизацию, 

тыс.руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1062,5 1912,7 2153,7 2692,5 0,0

7

Производственные 

издержки на зар.плату, 

тыс.руб.

8298,1 8298,1 8298,1 8298,1 8298,1 11578,1 11578,1 11578,1 11578,1 11578,1 11578,1

8

Производственные 

издержки на эксплуатацию

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 816,6 1168,8 2104,0 2369,1 2961,7 0,0

9Итого, тыс.руб. 8298,1 8298,1 8298,1 8298,1 8298,1 12395,5 13809,4 15594,9 16101,0 17232,4 11578,1

1

Себестоимость 

отпущенной тепловой 

энергии, тыс.руб.

2,022 2,030 2,039 2,048 1,977 2,422 2,313 2,244 2,200 2,127 1,826

1Рентабельность

2

Тариф на тепловую 

энергию, тыс.руб.

2,224 2,233 2,243 2,253 2,175 2,664 2,545 2,468 2,420 2,340 2,009

1

Выручка от реализации 

теплоэнергии, тыс.руб.

20927,6 21013,5 21103,0 21196,3 20460,9 25069,3 29199,2 34471,4 37438,5 42152,9 36190,1

2

Текущие затраты без 

амортизации, тыс.руб

19025,1 19103,2 19184,6 19269,4 18600,8 22789,5 25482,2 29424,9 31881,3 35628,3 32900,1

3

Приток реальных денег, 

тыс.руб

20927,6 21013,5 21103,0 21196,3 20460,9 25069,3 29199,2 34471,4 37438,5 42152,9 36190,1

4Налог на прибыль, тыс.руб. 456,6 458,5 460,4 462,5 446,4 547,1 892,1 1211,2 1333,7 1565,9 789,6

5

Отток реальных 

денег,тыс.руб

19481,7 19561,7 19645,0 19731,9 19047,2 38183,6 32777,8 47640,2 38035,4 47969,2 33689,7

6

Чистый приток реальных 

денег, тыс.руб.

1445,9 1451,8 1458,0 1464,5 1413,7 -13114,3 -3578,6 -13168,8 -596,9 -5816,3 2500,4

Коэф. Дисконтирования 1,0 0,874 0,764 0,668 0,584 0,510 0,446 0,390 0,341 0,298 0,260

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег

1445,91 1269,09 1114,07 978,15 825,36 -19535,68 -5560,69 -21202,30 -990,37 -9899,58 4349,56

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег(нар.эф)

1445,91 2715,00 3829,07 4807,22 5632,58 -13903,11 -19463,79 -40666,10 -41656,47 -51556,05 -47206,48

Расчет постоянной составляющей производственных издержек

1,05

34,2

VIII

Формирование потока реальных денег 

VI

Определение себестоимости  тепловой энергии

VII

Расчет тарифов на тепловую энергию

10%

V



№ п/п Параметр

5,5%

5%

19000

III

Капитальные затраты 

IV

Расчет переменной составляющей  производственных издержек

Экономическая часть



Расчёт годового расхода топлива и электроэнергии
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2. Результаты расчета экономической эффективности инвестиций реконструкции котельной Артеушка
Таблица 2.1

	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количесво
	Марка
	Цена, тыс.руб.
	Стоимость, тыс.руб.
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2031
	

	I
	Реконструкция котельной Аэропорт
	 

	
	1
	Покупка котельных агрегатов
	2
	ТР-800
	2299,0
	5977,4
	6635,2
	https://termorobot.ru/

	
	2
	Доставка котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	229,9
	
	
	10% от п. I п.п. 1

	
	3
	Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	115,0
	
	
	5% от п. I п.п. 1

	
	4
	Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	344,9
	
	
	15% от п. I п.п. 1

	
	5
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	Wilo--CronoLine-IL 65/200-15/2
	286
	657,8
	
	https://www.rimos.ru

	
	6
	Доставка насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	 
	 
	28,6
	
	
	10% от п. I п.п. 5

	
	7
	Монтаж насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	 
	 
	14,3
	
	
	5% от п. I п.п. 5

	
	11
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 

	
	12
	ИТОГО, тыс.руб
	6635,2
	6635,2
	 

	 
	Тепловые сети 
	 

	 
	7
	Наладка тепловой сети
	 
	 
	847,1
	847,1
	847,1
	Приложение 4

	 
	8
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 

	 
	9
	ИТОГО, тыс.руб
	847,1
	847,1
	 

	ИТОГО, тыс. руб
	7482,3
	7482,3
	 


Таблица 2.2

[image: image4.emf]2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Присоединенная нагрузка 

котельной, Гкал

0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

3

Установленная тепловая 

мощность котельной,Гкал

3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 1,38

4

Установленная 

электрическая мощность 

котельной (по 

оборудованию) , кВт

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20

1

Годовой расход тепла на 

отопление, Гкал/год

2101,6 2101,6 2101,6 2101,6 2101,6 2101,6 2101,6 2101,6 2101,6 2101,6 2101,6

2Годовой расход топлива 1546,2 1546,2 1546,2 1546,2 1546,2 1546,2 1546,2 1546,2 966,4 966,4 966,4

3

Расход э/э на собственные 

нужды

100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 80640

Капиталовложения  по 

годам инвестиционного 

периода, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,48

9

 С нарастающим итогом, 

млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,48

1

Цена 1 тонны топлива с 

учетом доставки, руб

1830,0 1906,9 1986,9 2070,4 2157,4 2248,0 2342,4 2440,8 2543,3 2650,1 2761,4

2Цена 1 кВт э/э, руб 5,99 6,24 6,50 6,78 7,06 7,36 7,67 7,99 8,32 8,67 9,04

3

Коэф. учитываюший 

потери топлива при 

разгруске

4

Переменные издержки на 

э/э, тыс.руб

603,8 629,2 655,6 683,1 711,8 741,7 772,8 805,3 839,1 874,4 728,9

5

Переменные издержки на 

выработку т/э, тыс.руб

2971,1 2971,1 2971,1 2971,1 2971,1 2971,1 2971,1 2971,1 1856,9 1856,9 1856,9

6Итого, тыс.руб 3574,9 3600,2 3626,6 3654,2 3682,9 3712,8 3743,9 3776,4 2696,0 2731,3 2585,8

1

норма амортизационных 

отчислений 

2

средняя месячная 

заработная  плата, руб

3

единый социальный налог, 

%

4Штатный коэффициент 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

5

норма эксплуатационных 

издержек

6

Производственные 

издержки на амортизацию, 

тыс.руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 374,1

7

Производственные 

издержки на зар.плату, 

тыс.руб.

5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 2315,6

8

Производственные 

издержки на эксплуатацию

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,5

9Итого, тыс.руб. 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 5772,2 3101,3

1

Себестоимость 

отпущенной тепловой 

энергии, тыс.руб.

4,448 4,460 4,472 4,485 4,499 4,513 4,528 4,543 4,029 4,046 2,706

1Рентабельность

2

Тариф на тепловую 

энергию, тыс.руб.

5,782 5,798 5,814 5,831 5,849 5,867 5,886 5,906 5,238 5,260 3,518

1

Выручка от реализации 

теплоэнергии, тыс.руб.

12151,2 12184,2 12218,5 12254,3 12291,6 12330,5 12371,0 12413,2 11008,8 11054,6 7393,2

2

Текущие затраты без 

амортизации, тыс.руб

9347,1 9372,5 9398,9 9426,4 9455,1 9485,0 9516,1 9548,6 8468,3 8503,5 5312,9

3

Приток реальных денег, 

тыс.руб

12151,2 12184,2 12218,5 12254,3 12291,6 12330,5 12371,0 12413,2 11008,8 11054,6 7393,2

4Налог на прибыль, тыс.руб. 673,0 674,8 676,7 678,7 680,8 682,9 685,2 687,5 609,7 612,3 499,3

5

Отток реальных 

денег,тыс.руб

10020,1 10047,3 10075,6 10105,1 10135,9 10167,9 10201,3 10236,1 9078,0 9115,8 13294,5

6

Чистый приток реальных 

денег, тыс.руб.

2131,1 2136,9 2142,9 2149,2 2155,8 2162,6 2169,7 2177,1 1930,8 1938,8 -5901,3

Коэф. Дисконтирования 1,0 0,874 0,764 0,668 0,584 0,510 0,446 0,390 0,341 0,298 0,260

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег

2131,14 1867,94 1637,42 1435,50 1258,63 1103,68 967,92 848,97 658,15 577,70 -1537,05

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег(нар.эф)

577,70 -959,36

Расчет переменной составляющей  производственных издержек

Экономическая часть
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3. Результаты расчета экономической эффективности инвестиций реконструкции котельной Октябрьская

Таблица 3.1

	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количесво
	Марка
	Цена, тыс.руб.
	Стоимость, тыс.руб.
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	

	I
	Реконструкция котельной Октябрьская
	 

	
	1
	Покупка котельных агрегатов
	2
	КВм -1,16 К 
	2548,3
	6625,6
	7567,1
	 
	 
	https://arcus.pro/

	
	2
	Доставка котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	254,8
	
	
	 
	 
	10% от п. I п.п. 1

	
	3
	Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	127,4
	
	
	 
	 
	5% от п. I п.п. 1

	
	4
	Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	382,2
	
	
	 
	 
	15% от п. I п.п. 1

	
	5
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	Wilo--CronoLine-IL80/160-11/2
	298
	685,4
	
	 
	 
	http://www.wilo.ru

	
	6
	Доставка насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	 
	 
	29,8
	
	
	 
	 
	10% от п. I п.п. 5

	
	7
	Монтаж насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	 
	 
	14,9
	
	
	 
	 
	5% от п. I п.п. 5

	
	10
	Проектные работы
	 
	 
	256,2
	256,2
	
	 
	 
	9% от от стоимости оборудовония

	
	11
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	ИТОГО, тыс.руб
	7567,1
	7567,1
	 
	 
	http://www.wilo.ru

	 
	Тепловые сети (строительство и реконструкция)
	 

	I
	1
	Перекладка трубопроводов тепловых сетей 
	 
	 
	2723,9
	2723,9
	2723,9
	 
	 
	Приложение 4

	II
	2
	Перекладка трубопроводов тепловых сетей 
	 
	 
	3252,2
	3252,2
	 
	6215,1
	 
	Приложение 4

	
	3
	Строительство участка тепловой сети 
	 
	 
	2962,9
	2962,9
	 
	
	 
	Приложение 4

	 
	4
	Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной Школы № 32)
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	5
	Перекладка трубопроводов тепловых сетей 
	 
	 
	937,6
	937,6
	 
	 
	6938,6
	Приложение 4

	
	6
	Строительство участка тепловой сети 
	 
	 
	3989,0
	3989,0
	 
	 
	
	Приложение 4

	
	7
	Наладка тепловой сети
	 
	 
	2012,0
	2012,0
	 
	 
	
	Приложение 4

	 
	8
	Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной ЦРБ)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	ИТОГО, тыс.руб
	15877,6
	2723,9
	6215,1
	6938,6
	 


Таблица 3.2

[image: image5.emf]2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0 0 0,254 0,134 0 0 0 0 0 0 0

1

Присоединенная нагрузка 

котельной, Гкал

0,657 0,657 0,911 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045

3

Установленная тепловая 

мощность котельной,Гкал

1,08 1,08 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4

Установленная 

электрическая мощность 

котельной (по 

оборудованию) , кВт

30 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

1

Годовой расход тепла на 

отопление, Гкал/год

2130,8 2130,8 2954,6 3389,2 3389,2 3389,2 3389,2 3389,2 3389,2 3389,2 3389,2

2Годовой расход топлива 1306,4 1205,9 1552,7 1781,1 1781,1 1781,1 1781,1 1781,1 1781,1 1781,1 1781,1

3

Расход э/э на собственные 

нужды

120960 76608 76608 76608 76608 76608 76608 76608 76608 76608 76608

Капиталовложения  по 

годам инвестиционного 

периода, млн. руб.

0,00 10,29 6,22 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

 С нарастающим итогом, 

млн. руб.

0,00 10,29 16,51 23,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Цена 1 тонны топлива с 

учетом доставки, руб

1830,0 1906,9 1986,9 2070,4 2157,4 2248,0 2342,4 2440,8 2543,3 2650,1 2761,4

2Цена 1 кВт э/э, руб 5,99 6,24 6,50 6,78 7,06 7,36 7,67 7,99 8,32 8,67 9,04

3

Коэф. учитываюший 

потери топлива при 

разгруске

4

Переменные издержки на 

э/э, тыс.руб

724,6 478,2 498,2 519,2 541,0 563,7 587,4 612,0 637,7 664,5 692,4

5

Переменные издержки на 

выработку т/э, тыс.руб

2510,3 2317,2 2983,5 3422,4 3422,4 3422,4 3422,4 3422,4 3422,4 3422,4 3422,4

6Итого, тыс.руб 3234,8 2795,3 3481,7 3941,5 3963,3 3986,0 4009,7 4034,4 4060,1 4086,9 4114,8

1

норма амортизационных 

отчислений 

2

средняя месячная 

заработная  плата, руб

3

единый социальный налог, 

%

4Штатный коэффициент 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

5

норма эксплуатационных 

издержек

6

Производственные 

издержки на амортизацию, 

тыс.руб.

0,0 514,6 825,3 1172,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Производственные 

издержки на зар.плату, 

тыс.руб.

1824,2 1824,2 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7

8

Производственные 

издержки на эксплуатацию

0,0 566,0 907,8 1289,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9Итого, тыс.руб. 1824,2 2904,8 5098,9 5827,4 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7

1

Себестоимость 

отпущенной тепловой 

энергии, тыс.руб.

2,374 2,675 2,904 2,882 2,162 2,169 2,176 2,183 2,191 2,199 2,207

1Рентабельность

2

Тариф на тепловую 

энергию, тыс.руб.

3,087 3,478 3,775 3,747 2,811 2,820 2,829 2,838 2,848 2,859 2,869

1

Выручка от реализации 

теплоэнергии, тыс.руб.

6576,8 7410,2 11154,8 12699,6 9527,8 9557,3 9588,1 9620,2 9653,6 9688,4 9724,7

2

Текущие затраты без 

амортизации, тыс.руб

5059,1 5185,6 7755,3 8596,7 7329,1 7351,8 7375,5 7400,1 7425,8 7452,6 7480,5

3

Приток реальных денег, 

тыс.руб

6576,8 7410,2 11154,8 12699,6 9527,8 9557,3 9588,1 9620,2 9653,6 9688,4 9724,7

4Налог на прибыль, тыс.руб. 364,3 533,9 815,9 984,7 527,7 529,3 531,0 532,8 534,7 536,6 538,6

5

Отток реальных 

денег,тыс.руб

5423,3 16010,5 14786,3 16520,0 7856,8 7881,1 7906,5 7932,9 7960,5 7989,2 8019,1

6

Чистый приток реальных 

денег, тыс.руб.

1153,5 -8600,4 -3631,5 -3820,4 1671,0 1676,2 1681,6 1687,2 1693,1 1699,2 1705,6

Коэф. Дисконтирования 1,0 0,874 0,764 0,668 0,584 0,510 0,446 0,390 0,341 0,298 0,260

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег

1153,46 -9682,92 -4488,16 -5089,06 975,62 855,46 750,18 657,95 577,13 506,30 444,23

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег(нар.эф)

1153,46 -8529,46 -13017,62 -18106,69 -17131,07 -16275,61 -15525,43 -14867,48 -14290,35 -13784,05 -13339,82

Расчет переменной составляющей  производственных издержек

Экономическая часть
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4. Результаты расчета экономической эффективности инвестиций реконструкции котельной Аэропорт

Таблица 4.1
	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количесво
	Марка
	Цена, тыс.руб.
	Стоимость, тыс.руб.
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	

	I
	Реконструкция котельной Аэропорт
	 

	
	1
	Покупка котельных агрегатов
	2
	ZOTA Robot 500-2
	1298,0
	3374,8
	3834,3
	https://www.zota.ru

	
	2
	Доставка котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	129,8
	
	
	10% от п. I п.п. 1

	
	3
	Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	64,9
	
	
	5% от п. I п.п. 1

	
	4
	Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	194,7
	
	
	15% от п. I п.п. 1

	
	5
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	Wilo--CronoLine-IL 50/180-7,5/2
	199,8
	459,54
	
	https://www.rimos.ru

	
	6
	Доставка насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	 
	 
	19,98
	
	
	10% от п. I п.п. 5

	
	7
	Монтаж насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	 
	 
	9,99
	
	
	5% от п. I п.п. 5

	
	11
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 

	
	12
	ИТОГО, тыс.руб
	3834,3
	3834,3
	 

	 
	Тепловые сети (строительство и реконструкция)
	 

	III
	2
	Перекладка трубопроводов тепловых сетей 
	 
	 
	390,9
	390,9
	1238
	Приложение 4

	 
	7
	Наладка тепловой сети
	 
	 
	847,1
	847,1
	
	Приложение 4

	 
	8
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 

	 
	9
	ИТОГО, тыс.руб
	1238,0
	1238
	 

	ИТОГО, тыс. руб
	5072,3
	5072,3
	 


Таблица 4.2

[image: image6.emf]2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Присоединенная нагрузка 

котельной, Гкал

0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358

3

Установленная тепловая 

мощность котельной,Гкал

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

4

Установленная 

электрическая мощность 

котельной (по 

оборудованию) , кВт

15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10

1

Годовой расход тепла на 

отопление, Гкал/год

1161,1 1161,1 1161,1 1161,1 1161,1 1161,1 1161,1 1161,1 1161,1 1161,1 1161,1

2Годовой расход топлива 854,2 854,2 854,2 854,2 854,2 854,2 854,2 854,2 533,9 533,9 533,9

3

Расход э/э на собственные 

нужды

60480 60480 60480 60480 60480 60480 60480 40320 40320 40320 40320

Капиталовложения  по 

годам инвестиционного 

периода, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 0,00 0,00

9

 С нарастающим итогом, 

млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 0,00 0,00

1

Цена 1 тонны топлива с 

учетом доставки, руб

1830,0 1906,9 1986,9 2070,4 2157,4 2248,0 2342,4 2440,8 2543,3 2650,1 2761,4

2Цена 1 кВт э/э, руб 5,99 6,24 6,50 6,78 7,06 7,36 7,67 7,99 8,32 8,67 9,04

3

Коэф. учитываюший 

потери топлива при 

разгруске

4

Переменные издержки на 

э/э, тыс.руб

362,3 377,5 393,3 409,9 427,1 445,0 463,7 322,1 335,7 349,7 364,4

5

Переменные издержки на 

выработку т/э, тыс.руб

1641,4 1641,4 1641,4 1641,4 1641,4 1641,4 1641,4 1641,4 1025,9 1025,9 1025,9

6Итого, тыс.руб 2003,7 2018,9 2034,8 2051,3 2068,5 2086,4 2105,1 1963,5 1361,5 1375,6 1390,3

1

норма амортизационных 

отчислений 

2

средняя месячная 

заработная  плата, руб

3

единый социальный налог, 

%

4Штатный коэффициент 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

5

норма эксплуатационных 

издержек

6

Производственные 

издержки на амортизацию, 

тыс.руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253,6 0,0 0,0

7

Производственные 

издержки на зар.плату, 

тыс.руб.

908,7 908,7 908,7 908,7 908,7 908,7 908,7 908,7 908,7 908,7 908,7

8

Производственные 

издержки на эксплуатацию

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279,0 0,0 0,0

9Итого, тыс.руб. 908,7 908,7 908,7 908,7 908,7 908,7 908,7 908,7 1441,3 908,7 908,7

1

Себестоимость 

отпущенной тепловой 

энергии, тыс.руб.

2,508 2,521 2,535 2,549 2,564 2,580 2,596 2,474 2,414 1,967 1,980

1Рентабельность

2

Тариф на тепловую 

энергию, тыс.руб.

3,261 3,278 3,296 3,314 3,333 3,354 3,374 3,216 3,138 2,558 2,574

1

Выручка от реализации 

теплоэнергии, тыс.руб.

3786,2 3806,0 3826,6 3848,0 3870,4 3893,7 3918,0 3734,0 3643,8 2969,7 2988,8

2

Текущие затраты без 

амортизации, тыс.руб

2912,4 2927,7 2943,5 2960,0 2977,3 2995,2 3013,9 2872,3 2549,3 2284,4 2299,1

3

Приток реальных денег, 

тыс.руб

3786,2 3806,0 3826,6 3848,0 3870,4 3893,7 3918,0 3734,0 3643,8 2969,7 2988,8

4Налог на прибыль, тыс.руб. 209,7 210,8 211,9 213,1 214,4 215,7 217,0 206,8 262,7 164,5 165,5

5

Отток реальных 

денег,тыс.руб

3122,1 3138,5 3155,4 3173,2 3191,6 3210,8 3230,9 3079,1 7884,3 2448,9 2464,6

6

Чистый приток реальных 

денег, тыс.руб.

664,0 667,5 671,1 674,9 678,8 682,9 687,2 654,9 -4240,5 520,8 524,2

Коэф. Дисконтирования 1,0 0,874 0,764 0,668 0,584 0,510 0,446 0,390 0,341 0,298 0,260

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег

664,04 583,48 512,80 450,77 396,32 348,52 306,55 255,38 -1445,48 155,19 136,53

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег(нар.эф)

-1445,48 -1290,29 -1153,76

Расчет переменной составляющей  производственных издержек

Экономическая часть
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VIII
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5. Результаты расчета экономической эффективности инвестиций реконструкции котельной Рудницкая

Таблица 5.1
	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количесво
	Марка
	Цена, тыс.руб.
	Стоимость, тыс.руб.
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	

	I
	Реконструкция котельной Рудницкая
	 

	
	1
	Покупка котельных агрегатов
	3
	КВм -3,0 К 
	4123,0
	16079,7
	21142,3
	 
	 
	https://arcus.pro/

	
	2
	Доставка котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	412,3
	
	
	 
	 
	10% от п. I п.п. 1

	
	3
	Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	206,2
	
	
	 
	 
	5% от п. I п.п. 1

	
	4
	Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	618,5
	
	
	 
	 
	15% от п. I п.п. 1

	
	5
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	Wilo--CronoNorm-NLG 200/400-45/4
	1592,5
	3662,75
	
	 
	 
	https://www.rimos.ru

	
	6
	Доставка насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	 
	 
	159,25
	
	
	 
	 
	10% от п. I п.п. 5

	
	7
	Монтаж насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	 
	 
	79,625
	
	
	 
	 
	5% от п. I п.п. 5

	
	10
	Проектные работы
	 
	 
	1399,9
	1399,9
	
	 
	 
	9% от от стоимости оборудовония

	
	11
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	ИТОГО, тыс.руб
	21142,3
	21142,3
	 
	 
	 

	 
	Тепловые сети (строительство и реконструкция)
	 

	II
	1
	Перекладка и строительство трубопроводов тепловых сетей 
	 
	 
	15838,9
	15838,9
	 
	15838,9
	 
	Приложение 4

	 
	 
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	2
	Перекладка трубопроводов тепловых сетей 
	 
	 
	15591,8
	15591,8
	 
	 
	19054,6
	Приложение 4

	 
	7
	Наладка тепловой сети
	 
	 
	3462,8
	3462,8
	 
	 
	
	Приложение 4

	 
	8
	Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной Комсомольская)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	ИТОГО, тыс.руб
	34893,5
	0
	15838,9
	19054,6
	 

	ИТОГО, тыс. руб
	56035,8
	21142,3
	15838,9
	19054,6
	 


Таблица 5.2

[image: image7.emf]2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0 0 0,39 1,959 0 0 0 0 0 0 0

1

Присоединенная нагрузка 

котельной, Гкал

1,762 1,762 2,152 4,111 4,111 4,111 4,111 4,111 4,111 4,111 4,111

3

Установленная тепловая 

мощность котельной,Гкал

1,08 1,08 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4

Установленная 

электрическая мощность 

котельной (по 

оборудованию) , кВт

95 95 85 85 85 85 85 85 85 85 85

1

Годовой расход тепла на 

отопление, Гкал/год

5714,6 5714,6 6979,5 13333,0 13333,0 13333,0 13333,0 13333,0 13333,0 13333,0 13333,0

2Годовой расход топлива 3503,7 3503,7 3667,8 7006,7 7006,7 7006,7 7006,7 7006,7 7006,7 7006,7 7006,7

3

Расход э/э на собственные 

нужды

383040 383040 342720 342720 342720 342720 342720 342720 342720 342720 342720

Капиталовложения  по 

годам инвестиционного 

периода, млн. руб.

0,00 21,14 15,84 19,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

 С нарастающим итогом, 

млн. руб.

0,00 21,14 36,98 56,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Цена 1 тонны топлива с 

учетом доставки, руб

1830,0 1906,9 1986,9 2070,4 2157,4 2248,0 2342,4 2440,8 2543,3 2650,1 2761,4

2Цена 1 кВт э/э, руб 5,99 6,24 6,50 6,78 7,06 7,36 7,67 7,99 8,32 8,67 9,04

3

Коэф. учитываюший 

потери топлива при 

разгруске

4

Переменные издержки на 

э/э, тыс.руб

2294,4 2390,8 2229,0 2322,6 2420,1 2521,8 2627,7 2738,0 2853,0 2972,9 3097,7

5

Переменные издержки на 

выработку т/э, тыс.руб

6732,3 6732,3 7047,8 13463,5 13463,5 13463,5 13463,5 13463,5 13463,5 13463,5 13463,5

6Итого, тыс.руб 9026,7 9123,0 9276,7 15786,0 15883,6 15985,2 16091,1 16201,5 16316,5 16436,3 16561,2

1

норма амортизационных 

отчислений 

2

средняя месячная 

заработная  плата, руб

3

единый социальный налог, 

%

4Штатный коэффициент 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

5

норма эксплуатационных 

издержек

6

Производственные 

издержки на амортизацию, 

тыс.руб.

0,0 1057,1 1849,1 2801,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Производственные 

издержки на зар.плату, 

тыс.руб.

1824,2 1824,2 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7

8

Производственные 

издержки на эксплуатацию

0,0 1162,8 2034,0 3082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9Итого, тыс.руб. 1824,2 4044,2 7248,8 9249,5 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7 3365,7

1

Себестоимость 

отпущенной тепловой 

энергии, тыс.руб.

1,899 2,304 2,368 1,878 1,444 1,451 1,459 1,468 1,476 1,485 1,495

1Рентабельность

2

Тариф на тепловую 

энергию, тыс.руб.

3,038 3,687 3,788 3,004 2,310 2,322 2,335 2,348 2,362 2,376 2,391

1

Выручка от реализации 

теплоэнергии, тыс.руб.

17361,5 21067,6 26440,8 40056,8 30798,9 30961,5 31131,0 31307,6 31491,6 31683,3 31883,1

2

Текущие затраты без 

амортизации, тыс.руб

10850,9 12110,1 14676,4 22233,7 19249,3 19351,0 19456,9 19567,2 19682,2 19802,1 19926,9

3

Приток реальных денег, 

тыс.руб

17361,5 21067,6 26440,8 40056,8 30798,9 30961,5 31131,0 31307,6 31491,6 31683,3 31883,1

4Налог на прибыль, тыс.руб. 1562,5 2149,8 2823,4 4277,5 2771,9 2786,5 2801,8 2817,7 2834,2 2851,5 2869,5

5

Отток реальных 

денег,тыс.руб

12413,4 35402,2 33338,8 45565,9 22021,2 22137,5 22258,7 22384,9 22516,5 22653,6 22796,4

6

Чистый приток реальных 

денег, тыс.руб.

4948,0 -14334,6 -6898,0 -5509,0 8777,7 8824,0 8872,3 8922,7 8975,1 9029,7 9086,7

Коэф. Дисконтирования 1,0 0,874 0,764 0,668 0,584 0,510 0,446 0,390 0,341 0,298 0,260

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег

4948,02 -12530,29 -5270,73 -3679,58 5124,79 4503,37 3958,05 3479,46 3059,36 2690,55 2366,71

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег(нар.эф)

4948,02 -7582,27 -12853,00 -16532,58 -11407,79 -6904,42 -2946,37 533,09 3592,46 6283,01 8649,71

Расчет постоянной составляющей производственных издержек

1,05

34,2

VIII

Формирование потока реальных денег 

VI

Определение себестоимости  тепловой энергии

VII

,

60%

V



№ п/п Параметр

5,5%

5%

19000

III

Капитальные затраты 

IV

Расчет переменной составляющей  производственных издержек

Экономическая часть
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6. Результаты расчета экономической эффективности инвестиций реконструкции котельной ГОК

Таблица 5.1
	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количесво
	Марка
	Цена, тыс.руб.
	Стоимость, тыс.руб.
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	

	I
	Реконструкция котельной ГОК
	 

	
	1
	Покупка котельных агрегатов
	2
	КВм -2,5 К 
	3616,8
	9403,7
	11158,3
	 
	https://arcus.pro/

	
	2
	Доставка котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	361,7
	
	
	 
	10% от п. I п.п. 1

	
	3
	Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	180,8
	
	
	 
	5% от п. I п.п. 1

	
	4
	Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования
	 
	 
	542,5
	
	
	 
	15% от п. I п.п. 1

	
	5
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	Wilo--CronoNorm IL 100/190-30/2
	445
	1023,5
	
	 
	https://www.rimos.ru

	
	6
	Доставка насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	 
	 
	44,5
	
	
	 
	10% от п. I п.п. 5

	
	7
	Монтаж насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	 
	 
	22,25
	
	
	 
	5% от п. I п.п. 5

	
	10
	Проектные работы
	 
	 
	731,1
	731,1
	
	 
	9% от от стоимости оборудовония

	
	11
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	ИТОГО, тыс.руб
	11158,3
	11158,3
	 
	 

	 
	Тепловые сети (строительство и реконструкция)
	 

	II
	1
	Перекладка и строительство трубопроводов тепловых сетей 
	 
	 
	3736,3
	3736,3
	 
	6549,9
	Приложение 4

	
	7
	Наладка тепловой сети
	 
	 
	2813,6
	2813,6
	 
	
	Приложение 4

	 
	8
	Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной ЦРБ)
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	ИТОГО, тыс.руб
	6549,9
	0
	6549,9
	 

	ИТОГО, тыс. руб
	17708,2
	11158,3
	6549,9
	 


Таблица 6.2
[image: image8.emf]2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0 0 0 0 0 0 0 0,127 0 0 0

1

Присоединенная нагрузка 

котельной, Гкал

2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,624 2,624 2,624 2,624

3

Установленная тепловая 

мощность котельной,Гкал

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

4

Установленная 

электрическая мощность 

котельной (по 

оборудованию) , кВт

60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50

1

Годовой расход тепла на 

отопление, Гкал/год

8098,4 8098,4 8098,4 8098,4 8098,4 8098,4 8098,4 8510,3 8510,3 8510,3 8510,3

2Годовой расход топлива 5958,2 5958,2 5958,2 5958,2 5958,2 5958,2 4137,6 4348,1 4348,1 4348,1 4348,1

3

Расход э/э на собственные 

нужды

241920 241920 241920 241920 241920 241920 201600 201600 201600 201600 201600

Капиталовложения  по 

годам инвестиционного 

периода, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 6,55 0,00 0,00 0,00

9

 С нарастающим итогом, 

млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 17,71 0,00 0,00 0,00

1

Цена 1 тонны топлива с 

учетом доставки, руб

1830,0 1906,9 1986,9 2070,4 2157,4 2248,0 2342,4 2440,8 2543,3 2650,1 2761,4

2Цена 1 кВт э/э, руб 5,99 6,24 6,50 6,78 7,06 7,36 7,67 7,99 8,32 8,67 9,04

3

Коэф. учитываюший 

потери топлива при 

разгруске

4

Переменные издержки на 

э/э, тыс.руб

1449,1 1510,0 1573,4 1639,5 1708,3 1780,1 1545,7 1610,6 1678,3 1748,7 1822,2

5

Переменные издержки на 

выработку т/э, тыс.руб

11448,7 11448,7 11448,7 11448,7 11448,7 11448,7 7950,5 8354,8 8354,8 8354,8 8354,8

6Итого, тыс.руб 12897,8 12958,6 13022,1 13088,1 13157,0 13228,8 9496,2 9965,5 10033,1 10103,6 10177,0

1

норма амортизационных 

отчислений 

2

средняя месячная 

заработная  плата, руб

3

единый социальный налог, 

%

4Штатный коэффициент 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4 4 4 4 4

5

норма эксплуатационных 

издержек

6

Производственные 

издержки на амортизацию, 

тыс.руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 557,9 885,4 0,0 0,0 0,0

7

Производственные 

издержки на зар.плату, 

тыс.руб.

6731,5 6731,5 6731,5 6731,5 6731,5 6731,5 7343,4 7343,4 7343,4 7343,4 7343,4

8

Производственные 

издержки на эксплуатацию

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 613,7 974,0 0,0 0,0 0,0

9Итого, тыс.руб. 6731,5 6731,5 6731,5 6731,5 6731,5 6731,5 8515,0 9202,8 7343,4 7343,4 7343,4

1

Себестоимость 

отпущенной тепловой 

энергии, тыс.руб.

2,424 2,431 2,439 2,447 2,456 2,465 2,224 2,252 2,042 2,050 2,059

1Рентабельность

2

Тариф на тепловую 

энергию, тыс.руб.

3,151 3,161 3,171 3,182 3,193 3,204 2,891 2,928 2,654 2,665 2,676

1

Выручка от реализации 

теплоэнергии, тыс.руб.

25518,0 25597,2 25679,6 25765,5 25855,0 25948,3 23414,6 24918,7 22589,5 22681,1 22776,6

2

Текущие затраты без 

амортизации, тыс.руб

19629,3 19690,1 19753,5 19819,6 19888,5 19960,2 17453,3 18282,8 17376,5 17447,0 17520,5

3

Приток реальных денег, 

тыс.руб

25518,0 25597,2 25679,6 25765,5 25855,0 25948,3 23414,6 24918,7 22589,5 22681,1 22776,6

4Налог на прибыль, тыс.руб. 1413,3 1417,7 1422,3 1427,0 1432,0 1437,1 1430,7 1592,6 1251,1 1256,2 1261,5

5

Отток реальных 

денег,тыс.руб

21042,6 21107,8 21175,8 21246,6 21320,4 21397,4 30042,3 26425,3 18627,6 18703,2 18781,9

6

Чистый приток реальных 

денег, тыс.руб.

4475,5 4489,3 4503,8 4518,9 4534,6 4550,9 -6627,7 -1506,6 3961,8 3977,9 3994,7

Коэф. Дисконтирования 1,0 0,874 0,764 0,668 0,584 0,510 0,446 0,390 0,341 0,298 0,260

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег

4475,47 3924,25 3441,34 3018,23 2647,48 2322,58 -2956,71 -587,52 1350,48 1185,28 1040,45

Чистый дисконтный поток 

реальнах денег(нар.эф)

2322,58 -634,13 -1221,65 128,83 1314,11 2354,56

Расчет переменной составляющей  производственных издержек

Экономическая часть



Расчёт годового расхода топлива и электроэнергии
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№ п/п Параметр

5,5%

5%

19000

III

Капитальные затраты 

IV

Расчет постоянной составляющей производственных издержек

1,05
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VIII

Формирование потока реальных денег 

VI

Определение себестоимости  тепловой энергии
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